
扶幼館節能省電管理宣導 

Management description for energy saving in Headquarters 

 

Item Floor Location Management Description 

1.  all floors Safety elevator 
light switch 

目前扶幼館燈管都是使用節能

燈泡或燈管，若短時間(10 分

鐘)離開，不建議關燈。因為頻

繁的開關燈會損害燈具；反而

會增加耗電量。 

參考文章連結如下 

https://kknews.cc/zh-

tw/home/9p4l5nl.html 

 

All the light tubes in the 
headquarters are all energy-
saving light bulbs or light tubes. 
If you leave for a short time (10 
minutes), it is not recommended 
to turn off the lights. Because 
frequent switching lights will 
damage the lamps; instead, it 
will increase power 
consumption.  

 

無障礙安全梯 1.3.5.7F 上班

時段常態開啟，其他樓層關

閉電源 甚麼意思? 

2.  all floors Hall light switch 1.1 樓梯廳門面賓客同工走

動頻繁，可常態開啟 

2.2-8 樓梯廳天氣晴朗時常

態關閉。光線不足如陰天雨

天，或特殊賓客參訪，可斟

酌時段開啟。 

3.清潔人員打掃時段可開啟

電燈，並可提供梯廳盆栽些

許光照以維持良好生長。 

3.  all floors Office light 
switches 

1.8:00 正式上班後方開啟辦

公區域電燈 

2.午休時間 12:30 以後全面

關燈 

3.17:00 下班後視情況區域

性關閉電燈 

4.離開座位逾 20 分鐘以

上，可先關閉電燈電源 

4.  all floors Pantry corridor 
light switch 

1.天氣晴朗時常態關閉。 

2.光線不足如陰天雨天時，

可斟酌時間開啟。 

3.茶水間使用完畢後，請將

門保持常態關閉。 

5.  all floors Toilet light switch 1.天氣晴朗時常態關閉。 

2.光線不足如陰天雨天時，

可長時間開啟，避免開開關

關增加耗電。 

6.  all floors Air-conditioning 
switch in the 
office 

夏令時間冷氣設定開放 8:00-

17:30，溫度可調 26-28 度。 

空調配置為依空間計算冷風

效能，故辦公室主門應常態

https://kknews.cc/zh-tw/home/9p4l5nl.html
https://kknews.cc/zh-tw/home/9p4l5nl.html


手動送風 17:30-18:30  

全熱交換器設定 7:00-19:00 

In summer time, the air 
conditioner is set to open from 
8:00 to 17:30, and the 
temperature can be adjusted 
from 26 to 28 degrees. 
Manual air supply 17:30-18:30 
Total heat exchanger setting 
7:00-19:00 

 

 

關閉才不致影響冷房效果 

7.  B1,2F,9F Air conditioner 
switch in 
Conference room  

1.會議室主門應常態關閉才

不致影響冷房效果 

2.會議開始前 20 分鐘開啟

冷氣、會議結束後立即關閉

冷氣 

8.  all floors Hall air-
conditioning 
switch 

夏令時間冷氣設定開放

10:00-15:00，溫度設定 26

度。 

全熱交換器設定 7:00-19:00 

In summer time, the air 
conditioner is set to open from 
10:00 to 15:00, and the 
temperature is set to 26 
degrees. 
Total heat exchanger setting 
7:00-19:00 

 

1.1 樓梯廳門面賓客同工走

動頻繁，可常態開啟 

2. 2-8 樓梯廳常態關閉。如

有特殊賓客參訪，可斟酌時

段開啟。 

3.梯廳二側安全門請常態關

閉但勿上鎖。 

9.  all floors Toilet air 
conditioner 
switch 

1.冷氣開放時段請關閉門窗

才不致影響冷房效果 

2.廁所冷氣空調由行政處總

務組負責管控。 

3.冷氣未開放時段，請開窗

以利空氣快速流通。 

 


